AN aipha innotec Montage Kalteleitung

21.06.2016

Geratebezeichnung

Bei diesen Baugrdssen wird sowohl die
Sauggasleitung, als auch die Flissigkeits-
leitung einfach ausgefiihrt.

@ Anschliisse Aussenteil:
1x Sauggasleitung @22
1x Flissigkeitsleitung @12

@ RDS Mauerdurchfiihrung (2200mm oder 2x@100mm)

@ Anbindeleitung max. 10Ifm:
1x Sauggasleitung @22
1x Flissigkeitsleitung 316

@ Anschluss Innenteil:
1x Sauggasleitung @22
1x Flussigkeitsleitung 16

LWSE-V 13

® Reduktion: @16/12 ® Leerrohr min. DN 200!

Bdgen mit max. 30° verwenden und auf grossen Radius achten!
max. Hohendifferenz 5m Hinweis: keine 90° Bogen (Leerrohr) verwenden!
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