RN aipha innotec Notice de montage

Nom de I'appareil NP-AW 20-XX

Distances minimales

T T T T
| 350-500 | | 350-500 |
| >800 >800 | | >800 >800 |
| | | |
| >400 >600 >600 | | >400 >600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | o o |
! g g I ! 3 g '
| ® ? | | A R |
| Espace libre min. | | Espace libre min. |

pour service | pour service |
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Espace libre min. Espace libre min.
Circulation de l'air Circulation de l'air

Toutes les dimensions sont en mm

Important: La pompe a chaleur doit étre installée dans un endroit abrité. La formation de lacs d'air froid
doit étre évitée. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.

S'il existe un risque de chute de neige du toit, un toit de protection doit étre installé au-dessus de

la pompe a chaleur.

La distance entre la pompe a chaleur et le toit de protection doit étre de 1 m au minimum.
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