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Y = Detail raccordement vertical
1 = Sortie eau chaude (admission, aller) DN50 + isolation
2 = Entrée eau chaude (retour) DN50 + isolation
3 = Sortie eau chaude HG (admission, aller) DN40 + isolation
4 = Entrée eau chaude HG (retour) DN40 + isolation
5 = Tuyau de condensat @ extérieur 36x3 + isolation
6 = Passage de raccords électriques
7 = Espace au sol de I'appareil sur tapis antidérapant (4 piéces)

Les fondations ne doive par étre solidaire du batiment pour éviter le vibrations.
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