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Cascate - Hybrox SE

TETE

E possibile collegare fino a 8 dispositivi identici per ogni regolatore a parete SMO 40. A partire dal terzo dispositivo sono necessarie una o pil
schede di espansione.

ESTERNO

24
w
o
<
]
(o4
(O]
<
~
s
(=4
<

ATTENZIONE! Le direzioni dell'aria delle pompe di calore non devono incrociarsi.
Tenere conto dell'area di protezione e delle distanze minime necessarie per il funzionamento davanti e sopra la pompa di calore.

Area di protezione / Distanze di sicurezza Cascata
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ﬁ montaggio a pavimento Legenda

1000 B 3600 ., B 5600 . B _.>600 . B >1000 Tipo B H
>500 > Hybrox SE5 915 720
N Hybrox SE8 1204 892

| Hybrox SE11 1204 1103
T ; Hybrox SE 14 1204 1397
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montaggio a parete

>1000 B _>600 _, B _>600

[_. 2500 ‘ ‘

21000 21000

B >1000,

H1 Fino al pavimento

H1

Tipo T
Hybrox SE 5 354
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g Hybrox SE 8 384
o
N Hybrox SE 11 384
- Hybrox SE 14 384
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